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说明书

ZCSY-2026(ZY)-01 让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目

给排水 施工图 2026.08

1 工程概况

让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目给排水部分 ,主要工程内容是为

三层公共卫生间给排水维修改造；南侧办公区二楼卫生间及三楼厨房给排水改造。

2 设计依据

2.1 让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目设计任务书；

2.2 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019;

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

国家及黑龙江省现行有关规范和技术规定。

3 设计内容

让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目街道用房三层公共卫生间、一

层楼梯间室内给排水系统改造及南侧办公区二楼卫生间、三楼厨房给排水改造。

具体内容如下：1）原街道用房二三层客房卫生间、公共卫生间，浴室给排水管

道、洁具拆除；原公共卫生间及相邻客房改造为男女卫生间各一座，洁具管道新建

，更换一楼库房及楼梯间内给水计量阀组及工艺。2）街道用房给水管线引自街道用

房东北侧给水阀井，阀井内新增控制闸阀1个。3）南侧办公用房二层卫生间、三层

厨房给排水系统更换，卫生间洁具更换，厨房新增不锈钢洗菜池。4）室内给水管道

采用PPR聚丙烯给水管，热熔和管件连接；排水管道采用聚氯乙烯排水管(U-PVC)；

室内排水管弯头，三通，四通均采用45°形式，排水横管坡度：

D110,i=0.020,DN50 i=0.035。5）室外给水干管及街道用房室内管道采用环氧煤沥

青加强防腐无缝钢管，内防采用T60无毒环氧粉末，管顶埋深2.35米，原结构破坏恢

复管道沿线的混凝土场地。
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