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1.图注尺寸标注以毫米计、标高标注以米计。

2.改造二楼卫生间及三楼厨房给排水系统。

3.新建给排水系统利旧原给排水立管，只改造室内部分；现场立管位置

如与图纸不符，可与设计人员联系调整。

乙烯排水管(U-PVC)。

5.给水管线试验压力为0.6MPa,并按规范规定要求进行消毒、冲洗。

说 明

4.室内其它给水管线采用PP-R给水塑料管电熔连接，排水管道采用聚氯
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